
附件：
中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目采购需求

1、 项目概述
采购项目名称：中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目。

采购项目内容：运维内容包括服务器、计算机网络设备、应用系统、机房辅助设备、其他计算机设备及软件、安全设备、存储设备、计算机软件、数据资源等维护服务。

2、 采购预算

采购预算： 45.93 万元。
3、 项目工期要求

从合同签订之日起12个月。

4、 项目目标

项目具体的维护目标如下：

1.
通过日常的巡检服务及相关的主动服务，保障用户单位各应用信息及承载的各硬件设备稳定运行，保障用户单位各应用层面的连续性。

2.
通过定制化的安全服务，确保用户单位各应用系统在安全基线上运行，保障用户单位的应用系统的信息安全。

3.
通过对信息化资源设备的维护，提高IT设备利用率、提高用户单位信息化应用水平、提高用户单位各工作人员的办公效率，使用户单位工作人员更专注自身的业务。

4.
通过规范用户单位信息系统运维管理流程，实行集中统一的IT运维管理模式，支持电子政务综合应用系统的高效安全运行。

5.
通过建立一套规范、先进、安全、稳定的运作体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为用户单位作服务。

6.
通过及时处理用户单位用户日常办公出现的问题，保证用户单位各项工作的顺利开展。

7.
通过基于ITSS的规范，建立有效流程化管理、制定相应的表单工具、并通过合理的运维人员准入机制，从而保障用户单位信息化运行维护工作的顺利开展。

8.
通过在运维实施过程中制定培训计划，对驻场维护人员进行培训，从而提升IT运维效能。

5、 服务内容

项目运维内容包括以下内容：
	序号
	分项
	具体工作
	工作量

	一
	基础设施维护
	物理服务器和相关主要设备维护
	12个月

	
	
	网络设备维护
	12个月

	
	
	网络通信维护
	12个月

	
	
	机房环境维护
	12个月

	
	
	其他设备维护
	12个月

	二
	软件及数据资源维护
	应用系统维护
	12个月

	
	
	数据资源维护
	12个月

	
	
	服务器系统软件、工具软件维护
	12个月

	三
	驻场运维人力服务
	驻场硬件维护技术员1名
	12个人月

	
	
	驻场软件维护技术员1名
	12个人月

	
	
	二线维护人员不少于6名
	1个人月

	四
	信息安全服务
	安全服务
	12个月


5.1 运维整体要求
以IT 运维管理为基础，以外包IT服务为核心，以预警和事件为手段，加强IT全局的管理，提高IT服务的响应时间，降低IT管理和服务的成本消耗，依托第三方专业IT服务商的技术力量建立起标准、规范的IT运维与服务管理平台。IT运维与服务管理平台将以往对网络、服务器与业务应用、相关网络设备进行了有效的整合管理，利用拓扑技术，实现全面监控与集中统一管理。同时，融入了基于ITIL（信息技术服务标准）理念的IT服务流程管理，实现技术、功能、服务三方面的有机结合，同时，整合了第三方专业的IT服务商的服务支持，从而提高用户单位的运行管理水平和服务能力。

2020年运维项目信息系统运维服务项目中，要求运维服务公司提供驻场人员2人，保障用户单位历年建设在用的项目成果安全、可靠、稳定运行，出现故障时能迅速响应，进行修复，确保用户单位各办公区域信息化的正常稳定运行。

在服务流程方面，驻场运维工程师按照ITSS（信息技术服务标准）相关工作流程为用户单位提供服务。

5.1.1 运维服务范围
2020年运维项目的范围包括市4处办公地点和市地方志馆，服务对方包括基础设施（服务器和相关主要设备、网络和信息安全设备、网络通信、其他设备）、软件及信息资源维护，其他内容与服务。
用户单位的设备资源、应用系统及基础软件均已超出厂家提供的保修期限，维护服务商需定期进行设备保养，延长设备使用年限，确保系统安全，设备性能良好。因此，本次运维整体内容包括：

1. 保证核心网络的正常运行，实时监控网络的运行情况，发现故障并及时处理。

2. 保障服务器操作系统及应用系统的正常运行、维护、管理和优化，监控整个服务器系统日常运行。

3. 对数据库的运行、维护、管理和优化；数据备份和恢复、制定数据备份、恢复的规范、策略和实施的步骤。

4. 应用系统前端的安装、配置、优化，维护应用系统的正常运行，以及应用系统的升级。为最终用户使用人员提供操作和使用指导服务。

5. 保障系统的日常运行、维护和管理，制订和实施安全体系、安全策略和安全规则。
6. 对系统提供为期1年的总价包干制的维修、维护服务：维护服务期内，因系统设备故障维修、维护所产生的全部费用由维护服务商承担。

7. 为本项目维护服务提供专门的技术团队：提供2人驻场在用户单位，及二线维护团队，服从用户单位的管理和调遣，维护人员的工资、食宿、交通等全部费用由维护服务公司承担。

8. 维护服务公司需提供维护、维修所需工具、仪器、及备品备件供本项目维护使用，费用由维护服务公司承担。

5.1.2 运维整体服务内容
运维的总体内容简要的如下表所示：
	名称
	序号
	相关内容
	维护要求

	一、服务器和相关主要设备
	　

	服务器设备（含操 作 系统）
	1
	设备主机硬件及环境保养
	每月定期巡检，并给服务器清洁。

	
	2
	操作系统维护
	用户数扩容、版本升级，补丁更新，故障修复

	
	3
	操作系统性能日常维护
	每月定期巡检

	
	4
	系统故障检测及排除
	按流程执行相应的检查。对于主要核心设备需购买原厂服务。

	
	5
	操作系统重新部署及测试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	6
	设备主机维修及备件提供
	维修过程中，提供不低于原始配置的配件。

	存储设备（含存储介质）
	1
	设备主机硬件及环境保养
	每月定期巡检，并做保洁工作。

	
	2
	系统性能日常维护
	每月定期巡检。补丁升级、日志检查、定期检查存储状态。

	
	3
	系统故障检测及排除
	按流程执行相应的检查。

	
	4
	备份及存储系统重部署及调试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	5
	设备主机维修及备件提供
	维修过程中，提供不低于原始配置的配件。

	二、网络和信息安全设备
	　

	网络设备
	1
	设备主机硬件及环境保养
	每月定期巡检，并给服务器清洁。

	
	2
	系统性能日常维护
	每月定期巡检，根据日志情况优化配置

	
	3
	系统故障检测及排除
	按流程执行相应的检查。。

对于主要核心设备购买原厂服务。

	
	4
	网络系统重部署及调试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	5
	设备主机维修及备件提供
	维修过程中，提供不低于原始配置的配件。

	信息安全设备
	1
	设备主机硬件及环境保养
	每月定期巡检，并给服务器清洁。

	
	2
	系统性能日常维护
	每月定期巡检，根据日志情况优化配置

	
	3
	系统故障检测及排除
	主要核心设备购买原厂服务。

	
	4
	网络安全系统重部署及调试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	5
	设备主机维修及备件提供
	维修过程中，提供不低于原始配置的配件。

	
	7
	安全策略制定和更新
	根据业务需要

	三、 网络通信

	综合布线
	1
	日常维护与更新
	提供电话线网线通讯线路维护

	四、 机房环境
	　

	布线、不间断电源、空调、消防、防雷、监控等
	1
	设备及环境保养
	每天巡检，包括机房的温湿度、机房UPS供电情况。

	
	2
	机房日常维护
	清洁除尘，做好防鼠工作。

	
	3
	设备故障检测及排除
	按流程执行相应的检查。

	
	4
	设备部署及调试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	5
	设备主机维修及备件提供
	维修过程中，提供不低于原始配置的配件。

	
	6
	安全策略制定和更新
	根据业务需要

	五、 应用系统

	业务系统、办公自动化系统等
	1
	系统性能日常维护
	根据业务需要

	
	2
	系统故障检测及排除
	按流程执行相应的检查。

	
	3
	系统运行状态监控及预警
	按要求提供巡检报告及系统日志

	
	4
	系统重部署及调试
	提供部署计划及测试方案和回退方案

	
	5
	系统性能优化
	保证各系统满足用户单位业务的诉求

	六、信息资源维护
	　

	数据
处理 
	1
	数据处理、备份
	定期备份数据

	七、 系统软件、工具软件维护
	　

	操作系统、中间件、数据库、安全管 理 软件等
	1
	操作系统维护
	定期打补丁

	
	2
	数据库系统维护
	检查备份

	
	3
	产品软件维护
	定期检查更新


2020年运维项目整体服务内容根据其工作目标、工作内容、交付结果分为四大类，包括：
1. 例行操作服务，是运维服务公司提供的预定的例行服务，以及时获得运行维护服务对象状态，发现并处理潜在的故障隐患；
2. 响应支持服务，是运维服务公司接到用户单位服务请求或故障申报后，在SLA 的承诺内尽快降低和消除对用户单位业务的影响；
3. 优化改善服务，是运维服务公司为适应用户单位业务要求，通过提供调优改进服务，达到提高运行维护服务对象性能或管理能力的目的；
4. 咨询评估服务，是运维服务公司结合用户单位业务需求，通过对运行维护服务对象的调研和分析，提出咨询建议或评估方案。

5.1.2.1 例行操作服务
例行操作过程中需要关注的要素包括：
1. 应根据运维对象的特点，制定交付的目标、内容、范围、周期和人员；
2. 应编制指导手册，并指定专人负责更新和完善。指导手册中应包括：
1) 任务清单；
2) 各项任务的操作步骤及说明；
3) 判定运行状态是否正常的标准；
4) 运行状态信息的记录要求；
5) 应制定异常状况处置流程，包括角色定义、处置方法、流转过程和结束要求；
6) 报告模版。
3. 应确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；
4. 必要时，应创建与响应支持、优化改善和咨询评估服务的接口，以启动和完善相应服务交付过程。
5.1.2.2 响应支持服务
响应支持过程中需要关注的要素包括：
1. 应向用户单位公布受理的渠道，如电话、传真、邮件或网络方式；
2. 应向用户单位提供服务承诺，如工作时间、响应时间等；
3. 应与用户单位就响应级别、报警升级条件等内容达成共识；
4. 应对实施过程进行记录，甄别需方的申报是否为有效的申请；确认有效后进行分类，并根据紧急程度、重要程度判断优先级，然后分发给相应人员：
1) 紧急程度：处理的时间要求，如不紧急、紧急和非常紧急；
2) 重要程度：涉及的运维对象在需方信息技术或业务系统中的重要性，如不重要、重要和非常重要。
5. 应在处理过程中设置预警、报警机制以及升级流程：
1) 预警：在承诺时间即将达到时尚未结束，应该提前预警或升级，以引起相关人员的关注，确保按时解决问题；
2) 报警：在承诺时间到达时尚未结束，应该给予报警和升级，以通知相关人员关注，确保尽快解决问题，并需要向需方说明。
3) 升级：应包含三个动作。
（1） 将初始设定的优先级上调；
（2） 通知预先设定好的上级管理者，以调动更多资源解决该事件；
（3） 通知预先设定好的高级专家，以调动更专业的人员解决该事件。
6. 应在处理过程中的各个关键环节，将进展信息及时通知供需双方相关人员；
7. 流程结束，必须在需方接受支持结果并同意的情况下才能结束；
8. 应确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；
9. 必要时应创建与例行操作、优化改善和咨询评估服务的接口，以启动和完善相应服务交付过程。
5.1.2.3 优化改善服务
优化改善过程中需要关注的要素包括：
1. 应编写优化改善方案，方案中应包含目标、内容、步骤、人员、预算、进度、衡量指标、风险预案和回退方案等；

2. 应对方案进行必要的评审，包括内外部评审；
3. 必要时方案应得到需方书面同意实施后方能进行；
4. 应有试运行观察期的安排；
5. 应对遗留问题制定改进措施；
6. 应在优化改善完成后进行必要的回顾总结；
7. 应确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；
8. 必要时应创建与例行操作、响应支持和咨询评估服务的接口，以启动和完善相应服务交付过程。
5.1.2.4 咨询评估服务
咨询评估过程中需要关注的要素包括：
1. 应在咨询评估开展前提供计划，包括目标、内容、步骤、人员、预算、进度、交付成果和沟通计划等；
2. 应编写咨询评估报告，如现状评估、访谈调研、需求分析、咨询建议等；
3. 应制定报告的评审制度，包括组织内部评审和需方评审，并进行记录；
4. 应持续跟踪咨询评估的落地执行情况；
5. 应确保人员、操作、数据以及工具等符合安全的要求；
6. 必要时应创建与例行操作、响应支持和优化改善服务的接口，以启动和完善相应服务交付过程。

5.1.3 服务目标、要求

5.1.3.1 服务目标

通过外包运行维护服务，确保用户单位历年建设的在用的信息化项目成果安全、可靠、稳定运行，确保正常办公、信息化的应用需要。

5.1.3.2 服务要求
1. 服务要求

1) 运维公司应提供运维管理平台，并提供版权说明，要求在运维过程中严格执行ITSS管理流程，并严格执行流程管理；
2) 按要求，提供5x8驻场服务；

3) 迅速响应用户的维护保养通知；

4) 维护单位应具有相应的保修能力，即拥有保修设备的备品、备件、替代设备等或具有随时使用原厂商备件库的权力，提供相关证明材料；

5) 每月完成对所有维护清单的巡检及保养维护工作，提供巡检报告及巡检记录。

2. 文档要求

1） 服务单位按要求提供交付物；

2） 每次维修、保养与检测必须做好文字记录，经维护单位与系统使用单位双方签章确认；
3） 对系统日常运行进行监控和记录，及时发现所服务系统的潜在问题，文档齐全，各项服务活动可以追踪；

4） 每月提交一次故障服务记录文档，每半年提交服务总结，运维服务期满提交年度运维服务总结文档。

5.1.3.3 维护服务方式

2人提供5*8驻场服务，机动服务，以及二线维护服务。

5.1.4 交付物

1、每个月，维护单位提交包括但不限于如下交付物： 

1)
巡检报告，并附上巡检记录

2)
月保修和维护保养工作报告

3)
被保修系统的运行状况报告

4)
设备配置记录

5)  系统下个月维护保养和改进意见报告

2、维护期结束时，维护单位提交包括但不限于如下交付物：

1)
年度保修和维护保养工作报告

2)
被保修系统的运行状况报告

3)
系统下阶段维护保养和改进意见报告

5.1.5 维护工具

为保证维护工作的顺利开展，各类故障能够得到及时解决，维护服务商应准备一套日常的维护工具。

	序号
	工具名称
	数量
	单位

	1 
	大平口钳
	1
	把

	2 
	小平口钳
	1
	把

	3 
	剪线钳
	1
	把

	4 
	剪刀
	1
	把

	5 
	墙纸刀
	1
	把

	6 
	平口大力钳
	1
	把

	7 
	尖口大力钳
	1
	把

	8 
	剥线钳
	1
	把

	9 
	网络压线钳
	1
	把

	10 
	网络测线器
	1
	个

	11 
	一字螺丝刀由大到小
	1
	把

	12 
	十字螺丝刀由大到小
	1
	支

	13 
	一字十字测试电笔
	1
	支

	14 
	电路板清洁扫
	1
	把

	15 
	双功率电吹风
	1
	把

	16 
	吸尘器
	1
	台

	17 
	寻线仪
	1
	套


5.1.6 培训服务

提供针对项目的技术培训和技术交流。包括：现场培训：主要在巡检及项目实施过程中进行，由维护技术工程师结合实际情况，对工程设备的安装调试、使用和维护进行详细的讲解，达到一般用户能够自主使用系统各项功能。
5.1.7 运维参考规范
本项目在设计和实施中，主要参考了以下国内、外管理与技术标准或规范：
1. 广州市政务服务数据管理局关于印发2020年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知（穗政数函〔2019〕652号）
2. 《广州市政府投资信息化项目（运行维护类）方案编写规范（2020）》

3. 《广州市政府投资信息化项目管理办法》

4. 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》

5. ITIL  信息技术基础架构库

6. ISO/IEC27001:2005 信息安全管理体系要求

7. GB/Z 20985-2007信息技术 安全技术 信息安全事件管理指南

8. GBT 20271-2006 信息安全 技术信息 系统通用安全技术要求

9. GBT/T 24363-2009 信息安全技术 信息安全应急响应计划规范

5.2 基础设施维护服务要求
5.2.1 服务器和相关主要设备维护

5.2.1.1 设备维护清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	购置时间
	到保时间
	单价
	总价

	服务器

	1
	应用服务器
	Dell™ PowerEdge™ 2950 Server
E5130 2.0GHz/4G Ram/300GB×6/windows2003 Server（64）
	1
	2008-01-26
	2015-01-27
	4.80
	4.80

	2
	虚拟演播室系统
	Sobey VMAX 3D 3000虚拟演播系统
	1
	2016-10-11
	2019-10-10
	22.00
	22.00

	3
	信息采集服务器
	Dell™ PowerEdge™ R710 Server
E5504×2/4G/300G SAS*2/RAID1/DVD/导轨/windows 2008 标准版
	1
	2011-01-04
	2015-01-05
	2.80
	2.80

	4
	Web服务器
	Dell™ PowerEdge™ 2950 Server
E5130 2.0GHz/2G Ram/300GB×2/windows2003 Server
	1
	2008-01-26
	2015-01-27
	3.47
	3.47

	5
	数据库服务器
	Dell™ PowerEdge™ 2950 Server
E5130 2.0GHz/4G Ram/300GB×2/windows2003 Server
	1
	2008-01-26
	2015-01-27
	2.69
	2.69

	6
	应用、邮件和web服务器
	Dell™ PowerEdge™ 2950 Server
E5405 2.0GHz/2G Ram/300GB×2/windows2008 Server
	1
	2009-04-04
	2014-11-09
	1.80
	1.80

	7
	虚拟主机服务器
	DELL R730
CPU：Intel Xeon E5-2630 v3 2.4G（至强8核）×2 

64GB 内存，300GB SAS硬盘×6
，板载RAID控制器，支持RAID0/1/3/5，四千兆以太网接口、冗余电源、DVD-ROM
	2
	2016-10-11
	2019-10-11
	5.39
	10.78

	8
	数据库服务器
	Dell™ PowerEdge™ 2950 Server
E5405 2.0GHz/4G Ram/300GB×6、windows2008 Server
	1
	2009-04-04
	2014-11-09
	2.65
	2.65

	9
	高清非线性编辑系统主机
	Sobey E10非线性编辑系统（硬件）
英特尔 至强六核 E5-2620 v3 2.4GHz ×2，内存16GB 
系统硬盘：500GB 7200RPM SATA ×1，数据硬盘：1TB 7200RPM SATA ×4
集成双千兆以太网卡、集成声卡、DVD+/-RW 
IO卡：MG-4800E
显卡：Nvidia GTX 980 4GB 高性能PCI-E显卡
配件：监听音箱、1394接口模块、达芬奇调色软件及加密狗、非线性编辑软件（USB加密狗）
24"宽屏液晶显示器 
Windows 7 Professional  64bit 正版操作系统
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	6.83
	6.83

	存储设备

	1
	磁盘存储
	Infortrend  EonNAS 3012R
	1
	2016-10-11
	2019-10-11
	16.90
	16.90

	2
	SAN 光线交换机
	Brocade 300
Brocade 300 24口全光纤交换机，24端口全激活，含24个4GB光纤收发器和激活许可，带8条5M LC-LC光纤跳线、导轨
	1
	2010-01-13
	2015-01-15
	4.80
	4.80

	3
	磁盘阵列
	EMC AX4-5
AX4-5F 4个光纤端口双存储处理器，1TB*12容量、冗余电源、后备电源、导轨
	1
	2010-01-13
	2015-01-14
	9.20
	9.20


5.2.1.2 维护内容

1. 通过IT运维管理软件或人工检查的方法，每天对所有服务器（包括虚拟机）及其应用系统的运行状况进行实时监控和定期检查，及时发现并处理各种硬件系统故障，必要时更换或增加内存、硬盘等相关的零配件，并记录监测和处理结果，确保系统的正常稳定运行。

2. 完成服务器上新建应用系统的安装、配置和部署工作，根据需要完成对服务器的配置变更，并记录所有的安装、配置变更情况到文档中。

3. 管理光纤存储网络和磁盘阵列系统。每天实时监测和检查光纤存储网络及磁盘阵列的运行状况，排除发现的故障。完成对磁盘阵列的分区、主机映射、数据迁移、数据复制以及光纤交换机的端口配置等工作。

5.2.1.3 维护要求

1. 运维服务公司安排的服务器和存储设备工程师具有DELL相关认证工程师资质，并有3年以上相关工作经验，熟练DELL服务器、存储、磁带库主机等相关操作。

2. 服务器工程师在接到技术支持要求电话后，须在10分钟以内响应，一般故障需在2小时内解决。特殊情况下不超过1个工作日，1个工作日无法解决的，要求能提供性能类似备件替换。

3. 对维护服务工作有规范的管理工作，现场服务人员有良好的服务精神，工作态度积极主动。

4. 服务人员须有良好的政治觉悟和信息安全意识，现场工作过程中能够明确工作职责及权限范围，并注意保护信息的安全保密。
交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《设备故障分析报告》
4. 《设备配置记录》

5.2.2 网络和信息安全设备维护

5.2.2.1 设备清单

	序号
	设备名称
	设备型号参数
	数量
	购置时间
	到保时间
	单价
	总价

	网络设备

	1
	以太网交换机
	H3C S5510
24 口10/100/1000 Base T 3层交换机，核心交换机
	1
	2008-01-16
	2011-01-16
	2.9560 
	2.956

	2
	以太网交换机
	H3C S3100
（48 口10/100/1000 Base T可堆叠2层交换机，接入层交换机
	2
	2008-01-16
	2011-01-15
	1.4500 
	2.9

	3
	以太网交换机
	华为 S5700-28C-SI
24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口，交流供电，堆叠模块及线缆
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.8000 
	0.8

	4
	以太网交换机
	Cisco 2960g-24tc-L
（24 口10/100/1000 Base T可堆叠2层交换机）接入层交换机
	1
	2009-03-05
	2012-03-05
	1.5000 
	1.5


	安全设备

	1
	web防火墙
	蓝盾WEB应用防火墙
网口数量：4*10/100/100M电口、http 并发数4万/支持站点数 不限制
	1
	2011-10-10
	2012-10-11
	7.0000 
	7

	2
	防火墙
	天融信 NGFwares
带VPN功能3个10/100BASE-TX 端口+4个10/100Mbps 
	1
	2008-01-16
	2011-01-15
	2.3000 
	2.3

	3
	认证服务器（PKI 安全应用支撑硬件设备）
	GDCA
	1
	2009-03-05
	2012-03-04
	9.1000 
	9.1

	4
	防火墙
	天融信
	1
	2013-06-16
	2016-06-15
	2.4200 
	2.42

	5
	入侵检测系统
	天融信 TopSentry2000 TS-2204-IDS
大于100Mbps网络宽带，无线连接用户、支持与关系防火墙联动。IP碎片重组大于50000、最大监测TCP会话数大于80000、最大检测流量大于75M。 
	1
	2009-03-05
	2012-03-05
	8.0000 
	8

	6
	PKI 安全应用中间件
	GDCA
	1
	2009-03-05
	2012-03-05
	2.8000 
	2.8

	7
	非编防病毒盒
	思科博锐 SKB-1000
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.8000 
	0.8

	合计（万元）
	40.576


5.2.2.2 维护内容

对用户单位各办公区的两套办公网络进行维护，并实时监测网络线路流量情况和各网络设备运行情况，及时排除网络系统故障，保证用户单位目前正在使用的网络设备的正常运行，并对相关IPS、VPN、安全扫描系统、主页防篡改系统进行日常维护、巡检服务，故障处理以及设备维修等。（包含设备维修和配件更换费用）。
相关工作的具体如下：

1. 通过网络监测管理软件并结合人工检查的方法，每天监控并记录网络是否畅通，检查防火墙等网络设备配置，以及做好冗余备份线路接入的技术研究与储备。

2. 及时处理发生故障的网络设备，当发现线路中断、掉包或流量异常时，及时进行内部网络检查，诊断并确定故障点后及时排除故障。若是外部接入故障，则及时通知服务商的技术人员进行故障处理，尽快恢复网络通信。

3. 检查接入层交换机等网络设备运行情况，及时排除信息点故障，日常需要做好端口使用登记，维护管理好网络跳线等。

4. 做好网络设备（防火墙、IPS等）的日常维护，保证用户单位网络及应用系统的稳定性、安全性，及时发现网络上的可疑入侵行为并进行阻断，并配合市信息安全评测中心做好安全监测工作。
5. 对服务器检查和系统补丁更新及安全维护，并完善信息安全管理制度和维护流程。

5.2.2.3 维护要求

运维公司需安排1名驻场工程师进行驻场服务，驻场工程师需有计算机及相关专业本科或以上学历，并有2年以上相关工作经验及相关的网络产品工程师证书，该工程师负责处理相关网络故障。

驻场人员在接到技术支持要求电话后，须在5分钟以内响应，一般故障需在2小时内解决，特殊情况下不超过1个工作日。1个工作日无法解决的，要求能提供性能类似备件替换。
特殊情况下不超过1个工作日，1个工作日无法解决的，要求能提供性能不低于原配件以替换。

对维护服务工作有规范的管理工作，现场服务人员有良好的服务精神，工作态度积极主动。

驻场服务人员须有良好的政治觉悟和信息安全意识，现场工作过程中能够明确工作职责及权限范围，并注意保护信息的安全保密。
5.2.2.4 交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《设备故障分析报告》
4. 《设备配置记录》

5.2.3 网络通信维护
合计租赁50Mb电子政务外网，使用在越豪大厦、城市规划展览中心和广州年鉴社。

	序号
	服务内容
	数量
	单位

	1
	电子政务外网租赁（连接到越豪大厦）
	2
	10Mb

	2
	电子政务外网租赁（连接到城市规划展览中心）
	2
	10Mb

	3
	电子政务外网租赁（连接到广州年鉴社）
	1
	10Mb


5.2.4 机房环境维护

5.2.4.1 设备清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	购置时间
	到保时间
	单价
	总价

	1
	精密空调
	Emerson DME12
风冷系统的室内机组和冷凝器
	1
	2008-01-13
	2011-01-13
	6.80
	6.80

	2
	10KVA UPS主机
	山特
10KVA UPS主机 C10Ks
	1
	2008-01-13
	2011-01-14
	3.65
	3.65

	3
	动力、UPS配电柜AP
	国产
	1
	2008-01-13
	2015-01-15
	1.68
	1.68

	4
	新风机
	麦克威尔
	1
	2008-01-13
	2011-01-14
	0.60
	0.60


5.2.4.2 维护内容

对的机房进行维护，主要是日常的巡检工作，相关工作的具体如下：
1.包括机房环境登记，包括温湿度、动力供电情况等；
2.检查设备的运行情况，并登记在册；
3.巡检UPS，定时放电测试，确保设备的正常稳定运行。

5.2.4.3 维护要求

运维服务公司需安排驻场工程师进行驻场服务。

驻场人员在接到技术支持要求电话后，须在5分钟以内响应，一般故障需在2小时内解决，特殊情况下不超过1个工作日。1个工作日无法解决的，要求能提供性能类似备件替换。
特殊情况下不超过1个工作日，1个工作日无法解决的，要求能提供性能不低于原配件以替换。

对维护服务工作有规范的管理工作，现场服务人员有良好的服务精神，工作态度积极主动。

驻场服务人员须有良好的政治觉悟和信息安全意识，现场工作过程中能够明确工作职责及权限范围，并注意保护信息的安全保密。
5.2.4.4 交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《设备故障分析报告》
4. 《设备配置记录》

5.2.5 其他设备维护

5.2.5.1 设备清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	采购时间
	到保时间
	单价
	总价

	1 
	报刊阅读机
	定制
触控一体机，52寸以上（含）触摸屏分辨率达到1920×1080；
500种报纸、1200种期刊等互联网报纸期刊资源收录。
	1
	2016-09-29
	2017-09-29
	3.00
	3.00

	2 
	自助导览系统发射器
	中盈 PTT3200RF

工作频率   2.4000-2.4835GH
	50
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.03
	1.43

	3 
	虚拟拍照 监视器
	戴尔 U2414Hb
24寸液晶
	1
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.29
	0.29

	4 
	镜头伺服器
	Fujifilm MS-X1

播级镜头变焦控制器，可控制聚焦，电动变焦功能
	3
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.85
	2.55

	5 
	高标清数字切换台
	松下 AV-HS410MC

紧凑型6G-SDI矩阵。配备12路输入和12路输出，并支持SD、HD和Ultra HD视频格式 
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	11.20
	11.20

	6 
	摄象机 EFP讯道与适配器
	LAV BP300
	4
	2016-10-11
	2017-10-11
	2.21
	8.84

	7 
	DIMI转SDI高清转换器
	九视 JS1185

模拟音分，两路1分4
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.07
	0.07

	8 
	演播室摄录一体机
	SONY PXW-X580KF

3*2/3英寸 Exmor CMOS成像器，1920*1080全高清有效像素
	3
	2016-10-11
	2019-10-10
	12.49
	37.46

	9 
	监听音箱
	Yamaha MSP3

1、频率响应：65Hz-22kHz(-10dB)
	1
	2016-10-11
	2017-09-11
	0.34
	0.34

	10 
	照片采集设备
	佳能 EOS700D
触摸屏采用投射式电容触控技术,含i7-3520M CPU，8GB内存，128GB固态硬盘
	2
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.80
	1.60

	11 
	双通道模拟音频隔离变压器
	ALLEN AGL-600
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.29
	0.29

	12 
	监听耳机
	AKG K121S    
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.07
	0.07

	13 
	电子签名显示器
	TCL D60A620U

60寸液晶电视
	1
	2016-09-30
	2017-09-29
	1.39
	1.39

	14 
	无线领夹话筒
	SONY UWP-D11
	3
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.42
	1.25

	15 
	自助导览系统 单边耳机
	中盈 
	100
	2016-10-28
	2017-09-29
	0.03
	2.85

	16 
	托板
	SONY VCT-14
	3
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.18
	0.54

	17 
	32寸触控一体机
	优视达 USDTHPC032B

触摸屏采用投射式电容触控技术显示分辨率：1920*1080，32英寸，含i7-3520M CPU，8GB内存，128GB固态硬盘。
	13
	2016-09-29
	2017-09-29
	1.95
	25.35

	18 
	7寸高清监视器（Switchbox专用）
	LAV Z7A

16:9显示比例，可调整为4:3，持HD/SD-SDI、HDMI输入及环出，复合视频输入，波形图Y/Cb/Cr，R/G/B并行显示及全幅显示，矢量图，RGB直方图
	4
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.68
	2.72

	19 
	导播麦克风
	LAV 导播麦克风
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.10
	0.10

	20 
	转换器
	九视 JS1230

HDMI/VGA/AV转SDI转换器
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.29
	0.29

	21 
	双通道硬盘录像机
	ATOMOS Shogun Studio4K/HD

色彩校准1920×1200分辨率的显示屏。
支持4K视频录制和编辑；
采用4K HDMI和12G-SDI输入；
记录10位，4：2：2 UHD4K高清视频
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	7.80
	7.80

	22 
	自助导览系统 解码器
	中盈 PTC－ZY
	3
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.50
	1.49

	23 
	读卡器
	索尼 SBAC-US30（PXW-X580KF一体机适用）
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.38
	0.38

	24 
	讯道摄像机电源
	LAV PW90-48

供电功率大于50W，电压调整范围48-60V
	4
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.15
	0.60

	25 
	电池
	索尼 GL95（PXW-X580KF一体机适用）
	2
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.56
	1.12

	26 
	记录硬盘
	ATOMOS 240G
240G SSD硬盘
	2
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.18
	0.36

	27 
	光纤视频主站
	LAV OM100
光纤传输视频主站
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.78
	0.78

	28 
	自助导览系统导览机
	中盈 PTI6800
显示屏 2.4吋TFT材质，320*240点阵，6.5K色
	100
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.10
	9.80

	29 
	通话耳机
	LAV switchbox
	5
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.05
	0.24

	30 
	电子签名高清摄像机
	佳能 HF R76成像器件：APS-C CMOS以上
	1
	2016-09-30
	2017-09-29
	1.45
	1.45

	31 
	自助导览系统充电箱
	中盈 PTC2040A
功率/电压   300W/220V
接口数量   50口
充电时间   2.5小时
	1
	2016-09-29
	2017-09-29
	1.78
	1.78

	32 
	40寸平板电视机
	TCL Y40G33

40寸LED,分辨率1920X1080,16:9显示
	2
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.68
	1.36

	33 
	数字调音台
	Yamaha MG16
	1
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.47
	0.47

	34 
	4通道主播通话与控制中心
	LAV MS300
标准19英寸机架式结构
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	3.50
	3.50

	35 
	云屏数字借阅机
	歌德

包括立式触控一体机，以及3000册数字图书、有声读物，读者通过手机扫描二维码即可免流量秒速下载，实现移动阅读。更可通过“云屏数字借阅机”登录云资源平台，云平台上聚集了超过5万册的图书、30000集有声读物、以及50万分钟的海量视频资源。所有资源每年按照30%的比例进行更新。
	2
	2016-09-30
	2017-09-29
	3.40
	6.80

	36 
	触控一体机
	定制

类型:55英寸触摸广告机；

分辨率：1920*1080；对比度：4000:1；触摸方式：4点红外；
内置工控机：I3处理器，4G内存，400G硬盘；55英寸显示屏
	9
	2015-09-30
	2016-09-30
	1.67
	14.99

	37 
	主持话筒
	铁三角 AT8033
	3
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.31
	0.94

	38 
	演播室提词器
	凯悦19#
19寸演播室提词器、支持遥控
	1
	2016-10-11
	2018-10-11
	1.36
	1.36

	39 
	电子书借阅机
	歌德
包括立式触控一体机，以及3000册数字图书、有声读物，读者通过手机扫描二维码即可免流量秒速下载，实现移动阅读。每月更新100—150本。
	2
	2016-09-30
	2017-09-29
	5.00
	10.00

	40 
	电子公告大屏幕
	伟源光电 P4

室内P4全彩LED显示屏；屏体尺寸2944mm×1664mm像素点间距4mm，像素点构成1R1G1B，物理密度：62500点/㎡。单元模组：尺寸128mm×128mm，宽128mm×长128mm×厚13mm，分辨率：宽32点×高32点。
	1
	2016-09-29
	2017-09-29
	9.95
	9.95

	41 
	摄像机控制面板
	LAV RCU-02L
	4
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.92
	3.68

	42 
	摄像机电源主站
	LAV PW90

4讯道摄像机电源，DD变换型升压供电
	1
	2016-10-11
	2017-10-10
	0.80
	0.80

	43 
	控制主机
	定制

I7，16G内存，P8H67主板、500G硬盘，600W电源，工控服务器机箱
	3
	2016-09-29
	2017-09-29
	0.99
	2.96

	44 
	控制主机
	定制

I5，4G内存，P8H67主板、1TB硬盘，600W电源，工控服务器机箱
	1
	2016-09-29
	2017-09-29
	1.49
	1.49

	45 
	光纤模块
	LAV OMS-CP

光纤传输模块
	4
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.28
	1.12

	46 
	存储卡
	索尼 sbs-64G1B（PXW-X580KF一体机适用）
	2
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.37
	0.75

	47 
	42寸触控一体机
	优视达 USDTHPC042L

触摸屏采用投射式电容触控技术，显示分辨率：1920*1080，显示颜色：16.7MColors，42英寸，含i7-3520M CPU，4GB内存，500GB硬盘
	9
	2016-09-29
	2017-09-29
	1.98
	17.82

	48 
	摄像机光纤适配器
	LAV OA-01

光纤传输适配器
	4
	2016-10-11
	2017-10-11
	0.55
	2.20


5.2.5.2 维护内容

1. 负责对上述各类信息化设备的维护管理工作。
2. 提供设备的维修以及配件更换等服务。
5.2.5.3 维护要求

运维服务公司需安排2名驻场工程师进行驻场服务，驻场工程师需有计算机及相关专业本科或以上学历，熟悉掌握常见计算机软硬件、外设等相关知识，精通办公信息化设备的操作使用，有2年以上计算机设备管理与维护工作经验。
驻场人员在接到技术支持要求电话后，须在2分钟以内响应并尽快解决问题。
办公信息化设备维护及维修时间要求一般故障1小时内排除，特殊故障在1天内排除，最长故障排除时间不超过2个工作日，2个工作日内无法解决的，要求提供性能类似备件替换。
对维护服务工作有规范的管理工作，现场服务人员有良好的服务精神，工作态度积极主动。
驻场服务人员须有良好的政治觉悟和信息安全意识，现场工作过程中能够明确工作职责及权限范围，并注意保护信息的安全保密。
5.2.5.4 交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《设备故障分析报告》
4. 《设备配置记录》
5.3 软件及数据资源维护服务要求
5.3.1 应用系统维护

5.3.1.1 维护范围

对用户单位10套应用系统提供日常维护及监控，并可根据市用户单位需求对系统做相应的优化和调整（系统相关源代码由用户单位提供）。

	序号
	系统名称
	数量(套)
	采购时间
	投资费用（万元）

	1
	光盘出版生成与管理系统及《广州市志（1991—2000年）》电子书制作
	1
	2013-11-03
	15.00

	2
	地情资料数据库项目
	1
	2008-05-01
	227.54

	3
	新馆信息化建设项目（一期）
	1
	2017-08-07
	255.00

	4
	办公自动化项目
	1
	2009-06-30
	45.00

	5
	photoshop CS5
	1
	2010-11-09
	0.57

	6
	高清非线性编辑系统软件
Sobey E10非线性编辑系统（软件）
	1
	2016-10-11
	13.50

	7
	提词器软件
	1
	2016-10-11
	0.15

	8
	虚拟软件 Vmware VSphere6.0
	1
	2016-10-11
	0.99

	9
	演播操作审计系统
蓝盾内网保密安全及审计系统BD-SECSYS5000-u50
	1
	2016-10-11
	1.90

	10
	蓝盾内网安全保密及审计系统
	1
	2011-10-10
	3.50


5.3.1.2 维护内容

1. 要求对以上系统需要运行监控，故障2分钟内需进行报警，5分钟左右启动应急预案，10分钟恢复服务。

2. 完成服务器数据的日常备份和紧急恢复工作，每天监控备份任务的完成情况，根据需要修改备份策略及相关设置，定期将备份数据归档，磁带备份以及磁带标识保存，完成数据灾难恢复实验和预演工作，管理备份系统相关的磁盘阵列及磁带机系统。每天进行数据增量备份，一周做一次全备份，其中OA系统必须实现文件5分钟一次增量备份，数据库一天两次全库异机备份，并实现一周异地备份。7*24提供服务，无故障运行率99.9%。

3. 对现有业务信息系统已发现的bug进行修复，并根据用户提出的需求对相应系统进行改造，需求完成时间原则不迟于两周。

4. 对用户单位日常业务数据进行整理。

5.3.1.3 维护要求

运维公司需协调系统原开发方或系统集成商完成此项目工作（由于这些操作都将要求操作人员全面掌握系统程序及数据库结构并熟悉业务），信息系统技术维护人员要求大学本科以上学历，3年以上工作经历，精通系统开发技术的技术人员（并都具有相应的软件证书）。
业务信息系统维护时间要求故障2分钟内需进行报警，5分钟左右启动应急预案，10分钟恢复服务。

5.3.1.4 交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《故障分析报告》
4. 《系统更新单》

5. 《备份记录表》
5.3.2 数据资源维护

5.3.2.1 服务范围
主要是对地情数据数据的维护，包括数据进行更新、处理、备份、整合、统计等。
5.3.2.2 服务内容

1.数据处理。
整理地情数据。
2.数据备份与恢复服务
分析系统的运行方式，为务系统制定可行的数据备份策略，定期进行信息系统数据库中心应用系统等所有应用系统业务数据进行备份，按需要进行日备份、周备份。
3.数据恢复服务
当业务系统数据出现损坏时，及时提供数据恢复服务，快速导入最新备份好的数据，保障业务系统的连续运行。
4.数据库分析服务
定期对数据库进行全面的检测和分析，查看数据库当前和以往的运行状况，从而明确数据库目前的健康状况。主要对数据库分析的内容包括：
1) 分析数据库内部空间的使用情况；
2) 分析数据库内部内存使用情况；
3) 分析数据库与操作系统之间空间使用对应情况；
4) 分析数据库session与操作系统进程之间的对应关系及session活动情况；
5) 分析数据库IO的健康情况；
6) 数据库初始化参数设置检查；
7) 业务涉及的数据库工具维护服务，按业务需求进行调整、优化和安全维护；
8) 数据库备份情况检查。
5.备份数据维护服务
定期对已备份好的数据进行检查，检查备份数据的可用性、完整性；检查数据备份介质的完整性和可用性；检查数据备份截止存放环境的安全。避免备份的数据受到任何破坏，确保备份数据安全、完整性、可用性。
进行数据导入导出、数据备份、数据备份恢复、数据备份系统维护等工作，确保备份时应用系统、数据库的安全，保证数据备份的完整性、可用性。

5.3.2.3 服务要求

1. 协助用户处理地情信息系统数据；
2. 协助用户方逐步完善数据安全保护机制；
3. 为用户方提供全面的备份系统咨询服务；
4. 在现有备份系统基础上，协助用户方安装部署新客户端；
5. 协助用户方整合备份资源；
6. 结合备份现状和用户方需求，提出合理的备份策略优化建议，并帮助用户方调整备份策略；
7. 定期巡检，对用户方备份系统进行诊断，指导用户方正确使用备份系统；
8. 为用户方提供数据备份方面的培训，让用户方系统管理人员能够掌握数据备份的整体架构，并能进行日常备份管理和数据恢复操作；
9. 在整个服务期内建立详细备份工作流程档案；
10. 用户方若系统或业务数据损坏，协助用户方从备份中恢复；
11. 要求数据备份前进行数据库健康检查，数据库健康检查由具有相关工作经验的资深OCP认证工程师，采用适当的步骤完成内容丰富的检查表，检查前向用户提供所有检查表及其检查方法、方案，经用户确认后前来实施。

5.3.3 系统软件、工具软件维护

用户单位信息系统共有操作系统（27套）、数据库（2套）、中间件（1套）、office（30套）、江民杀毒软件（1套）和赛门铁克备份软件（1套），需对这些系统软件续保并升级，更新数据库的系统升级和数据，并监控所有应用系统的运行状况，以及对以上系统进行性能优化。具体清单如下所示：
5.3.3.1 系统软件、工具软件清单

	序号 
	软件名称
	数量（套）
	品牌
	购买时间
	单价（万元）

	1
	数据库
SQLServer 2008
	1
	微软
	2009-03-05
	3.50

	2
	数据库
SQL Server 2015
	1
	微软
	2008-01-06
	3.85

	3
	中间件
oracle
Bea Weblogic Server 816
	1
	oracle
	2009-11-09
	10.00

	4
	win7 专业版
	15
	微软
	2011-08-24
	9.60

	5
	win7 专业版
	11
	微软
	2014-11-03
	1.10

	6
	office 2010 专业版
	15
	微软
	2011-08-24
	4.42

	7
	office 2013 小型企业版
	15
	微软
	2014-11-03
	5.55

	8
	杀毒软件
	1
	江民
	2008-01-16
	2.55

	9
	windows server 2003
	1
	微软
	2008-01-16
	1.15

	10
	备份软件
备份主模块、SQL备份模块、文件打开备份
	1
	赛门铁克
	2008-01-16
	3.50


5.3.3.2 维护内容

1. 落实软件升级事宜，每周检查病毒库、升级包更新情况；
2. 排除系统使用过程中出现的各类故障，并对软件性能进行分析；并至少每季度进行一次优化。

3. 对所有应用系统的运行状况进行实时监控和定期检查，对发现性能瓶颈的服务器和应用系统进行系统优化，提高系统的运行效率。

5.3.3.3 维护要求
1.要求在故障发生后，5分钟内响应，并在10分钟内恢复服务；
2.对操作系统和数据库软件进行补丁升级；
3.按要求完成基础软件的配置。

5.3.3.4 交付物
1. 《日常维护报告》
2. 《巡检报告》
3. 《数据库升级更新报告》

5.4 信息安全服务要求
目前，信息安全形势日益严峻，为落实市电子政务工作领导小组办公室提出“建立健全信息安全保障体系”的建议，用户单位需要巩固在信息安全建设的成果，加强信息安全风险预防，对发生的安全事件进行及时有效的处置，使信息安全工作持续改进，形成不断改进的信息安全防护体系。
为实现用户单位信息系统安全、高效、稳定运行，实施信息安全服务，本期项目对安全服务提出以下服务要求：
1、 安全巡检服务
2、 漏洞扫描服务
3、 安全加固服务
4、 安全公告服务
5、 网络安全检查服务
6、 应急响应服务
7、 风险评估服务
8、 安全日志的收集及态势分析服务
9、 渗透测试服务
10、 应急预案编制服务
11、 应急演练服务
12、 安全培训服务等内容

6、 服务要求

(1) 项目整体组织及实施方案的总体把关

项目整体按照市信息化主管部门审核的项目方案执行，由用户单位统筹和协调，运维单位负责技术把关和实施，在签署合同后编制实施方案，经审核后执行；监理单位负责“四控二管一协调”。

(2) 质量控制

项目通过日常检查、用户调查和阶段性评分考核进行质量控制，考核情况与运维合同款挂钩，基本要求包括：

1、
产出指标

(1)
产出数量：各类系统维护完成率为100%

通过考察实际维护系统完成数占需维护的系统数的比重。

(2)
产出质量：故障排除率≥95%

考察信息系统运维项目中已排除故障次数占所有故障次数的比重。

(3)
产出时效：响应及时率为100%

考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重。

2、
效益指标

(1)
社会效益：安全事故发生数为零

考察信息安全事故发生的情况。

(2)
可持续影响：正常运行率为100%

考察正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重。

(3)
服务对象满意度：用户满意度为100%

考察信息系统使用人员对系统运维服务的满意度评价。

(3) 进度控制

项目工期要求：自签订合同之日起1年内完成该项目的全部服务内容，并达到采购人的要求。

运维服务时限要求：

一、影到业务正常开展的故障，驻场技术员5分钟内到达现场， 5分钟内报告用户方主管负责人，20分钟内安排资源解决。如不能解决，需要运维服务公司二线技术人员提供现场技术支持服务，最迟在12小时内解决问题。在故障解决过程中，保持每1小时内1次与客户进行情况汇报。

二、一般性故障2小时内修复，重大故障必须及时向使用单位通报故障原因，共同制定解决方案，12小时内修复；12小时内无法修复的，运维服务公司在24小时内提供不低于原产品性能的代用产品。

三、不影响业务正常开展的故障，驻场技术员30分钟内到达现场，2小时内报告信息科主管负责人，4小时内恢复，若不能恢复的，则应在3个工作日内解决。

四、为快速恢复设备的正常使用，运维服务公司应优先使用备件库的备件，并做好登记。

(4) 合同管理

供应商须在成交通知书发出之日起30日内与项目采购单位签订合同。合同由采购人报同级政府采购管理机关备案。

成交后无正当理由不与采购人签订合同，给他人造成损失的，应当依照有关民事法律规定承担民事责任。

在履行合同的过程中，供应商与采购人双方如产生合同纠纷，协商不成的情况下，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

(5) 项目信息管理

及时向采购人提交反映项目动态和运维工作情况的项目文档；

供应商在参与维护之日起，对于项目实施中的数据、帐户等信息，必须做好保密工作，未经采购人许可，供应商不得在任何时间以任何方式向外传播或用于其它用途。

(6) 项目文件的管理

所有正式交付件在提交给项目经理及用户单位使用的同时，做好如下的归档工作：

1.电子归档

由用户单位项目负责人统一控制管理，按需分发控制。

2.书面归档

文字类交付件以WPS或OFFICE文档等格式归档，图表类交付件以WPS表格等格式归档。

项目验收时，运维单位需提交如下文档，审核后汇集成册并刻录光盘备存，包括但不限于：。

（1）、项目实施期间各类技术及商务文件；

（2）、合同执行过程中的各类往来文件及存档；

(7) 项目安全的管理

依靠信息科技，借鉴国内外先进经验开展建设工作，注重系统开发技术的可靠性和先进性，采用符合当前发展趋势的先进技术，并充分考虑技术的成熟性。

依据“各重要信息系统的安全建设和管理，按照谁主管谁负责、谁运营谁负责的要求，由各主管部门和运营单位负责”的原则。建立以日常预防为主，规划应急措施等方式确保信息系统的安全稳定运行，全面提高信息安全防护能力。须根据单位实际进行网络安全应急预案演练。

参与本项目的项目组成员开展本项目服务内容时，必须进行安全培训，明确可接触的设备、信息范围。所有项目人员必须签订保密协议。

(8) 知识产权的管理

项目中实施过程中涉及到的所有工具（软件、硬件）必需为正版正品，如有发现使用违法知识产权的产品，供应商应承担所有的责任。

负责项目建设实施过程中所产生成果的知识产权保护归采购方所有，保证不被非授权使用。
(9) 项目会议制度

为保证运维工作的开展和实施协调，成交供应商可组织必要的会议来保证：项目协调会；项目月度例会；项目专题研讨会；项目问题通报会；项目阶段及最终验收会；项目阶段工作总结会。
(10) 组织协调

合同签订时，用户单位及成交供应商均应指定本项目的负责人，用于协调项目各方的工作关系；

建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
7、 支付方式

1、 本合同签订后15个工作日内，采购人向成交供应商支付服务费用的70%；
2、 项目运维服务期满6个月后的15个工作日内办理支付手续，采购人向成交供应商支付合同总额的25%；

3、 本项目建设完毕并且通过合同验收后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同服务费用的5%。

4、 成交供应商须在采购人办理付款手续前7个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。

5、 由于财政资金拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为成交供应商停止服务的理由。

8、 对成交供应商的要求

（1） 成交供应商应建立项目运维服务管理机构，安排足够的运维服务人员，运维服务公司应针对本项目成立项目组，项目组由项目经理、驻场维护人员（服务台）、以及二线维护团队组成。

（2） 项目经理或驻场维护工程师如有变更，必须经用户单位同意并签字确认。未经用户单位书面同意，不得更换维护人员；如驻场维护工程师存在工作态度、责任心、技术能力、协调沟通能力等方面的问题时，用户单位有权要求运维服务公司更换驻场人员，并且运维服务公司在收到书面通知之日起10个工作日内必须更换，接替人员也必须经过用户单位面试、审核同意后方可进场。如果有两次以上的试用不合适，运维服务公司必须进行整改，并需以公司名义提交整改报告。

（3） 项目经理要求

1.
具备3年以上计算机及网络维护服务经验，有3年以上项目管理经验。

2.
同时具有系统集成项目管理工程师或信息项目管理工程师证书、质量管理体系内审员合格证书、信息网络安全专业技术人员证书、ITIL Expert认证等。

3.负责本项目与客户沟通与项目相关的所有事宜。

4.对驻场人员的管理。

5.项目紧急事件的现场支持。

6.公司二线支持人员的申请等。

7.参与项目管理培训。

8.参加项目例会、月度会议、协调会及项目验收会议等。

（4） 驻场维护工程师要求

1.全日制大学专科及以上学历，计算机专业。

2.
其中1人具有2年及以上机房和主机系统运维服务工作经验，具备2年以上信息系统如计算机软硬件、网络设备、OA、会议系统和服务器等设备和业务应用系统的维护服务经验，熟悉常用操作系统，具有一定的网络维护服务能力。

3.
其中1人具有不少于2年软件维护的经验，能处理软件系统的问题，并可根据用户的使用意见完善和优化系统。

4.负责文档收集和整理工作。

5.
负责服务台的工作，并协调二线团队及机动维护人员的维护工作。

（5） 二线工程师要求

1、 本科或以上学历；

2、 具有信息系统运维项目工作经验，并从事相关工作3年以上；

9、 评分标准

（1） 权重分配

	商务部分
	技术部分

	45.00%
	55.00%


（2） 商务部分（权重45.00%）

	评审项目
	评分标准
	分值

	本项目项目经理的资质
	1、具有质量管理体系内审员合格证书；2、具有信息网络安全专业技术人员证书；3、具有系统集成项目管理工程师或信息项目管理工程师证书；4、具有ITIL证书；上述证书须提供相关证明文件复印件，每个证书得3分，最高得12分。
（提供资质证明材料及该项目经理在本项目报价截止日之前在本单位任职至少三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等的扫描件）
	12

	供应商取得资质证书情况
	1、具有计算机信息系统安全服务等级证书；2、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证或者备案证明；3、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书；每个证书得3分，最高得9分（提供证书复印件）
	9

	供应商管理体系，提供证书复印件
	1、服务管理体系认证证书；2、信息安全管理体系认证证书；3、职业健康安全管理体系认证证书；4、质量管理体系认证证书；每个证书得3分，最高得12分（提供证书复印件） 
	12

	业绩
	根据供应商提供的自2017年1月至今（以合同签订时间为准），维护项目业绩案例，每个符合要求业绩得2分本项满分为12分。
注：供应商须同时提供项目合同关键页、中标通知书/成交通知书及验收报告复印件，缺一项不予计分）。
	12

	合计：
	45


（3） 技术部分（权重55.00%）

	评审项目
	评分标准
	分值

	对用户需求的理解程度及运行维护整体方案
	考查、对比各供应商对采购人的建设情况、现状、运行维护管理模式，以及采购人工作特点的理解程度，能否有针对性地分析本项目的特点、重点、难点，给出本项目的运行维护服务方案。
对比为优：5分；
对比为良：3分；
对比为差：0分。  
	5

	对服务范围、责任、人员安排的理解程度和响应情况
	考查、对比各供应商对本项目服务范围、责任、人员安排的理解程度和响应情况。
理解程度和响应情况对比为优：10分；
理解程度和响应情况对比为良：5分； 
理解程度和响应情况对比为差：0分。
	10

	运行监控管理方案
	考查、对比各供应商提出的日常运行监控管理方案，是否详细合理、是否思路清晰、采取的措施是否恰当，是否具有针对采购人信息化系统的工作特点的相应措施，能否确保系统正常、稳定运行，遇应急事件时能否快速处置。
管理方案对比为优：5分；
管理方案对比为良：3分；
管理方案对比为差：0分。
	5

	对基础设施维护服务响应情况
	考查、对比各供应商对基础设施维护服的重要性及其风险的理解程度，能否提出完整、妥善的预防各种可能风险的措施，以及出现各种不同程度的故障时，如何将危害降到最小。
理解和响应情况对比为优：15分；
理解和响应情况对比为良：10分；
理解和响应情况对比较差：5分；
理解和响应情况对比为差：0分。
	15

	对软件及数据资源维护服务响应情况
	考查、对比各供应商对软件及数据资源维护管理的重要性及其风险的理解程度，能否提出完整、妥善的预防各种可能风险的措施，以及出现各种不同程度的故障时，如何将危害降到最小。 

理解和响应情况对比为优：15分；
理解和响应情况对比为良：10分；
理解和响应情况对比较差：5分；
理解和响应情况对比为差：0分。
	15

	对信息安全服务响应情况
	考查、对比各供应商对信息安全服务实施的理解和响应。
理解和响应情况对比为优：5分；
理解和响应情况对比为良：3分；
理解和响应情况对比较差：1分；
理解和响应情况对比为差：0分。 
	5

	合计
	55
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